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Vexve X avstängning- och 
injusteringssventiler med pressändar 

Innehavare/Utfärdat för 

Vexve Oy 
Pajakatu 11, 38200 Sastamala, Finland 
VAT nummer: 2206015-1 
Tel: +358 107 34 0800  
E-post: vexve@vexve.com  ,  Hemsida: www.vexve.com  

Produktbeskrivning 

Vexve X avstängning- och injusteringsventiler med pressändar Ventilerna är lämpliga att använda med  
EN 10312, tunnväggiga rostfria rör. Ventilstorlekar DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 och DN50 och för 
rördiametrar Ø18, Ø22, Ø28, Ø35, Ø42 och Ø54mm. Materialet i vattenberörda ytor är av rostfritt stål. 
Presskopplingarna ska pressas med verktyg som godkänts av typgodkännandets innehavare. 
Indikering finns för pressat respektive opressat tillstånd. 

Avsedd användning 

Avstängningsventil och injusteringsventil för kallt och varmt tappvatten samt värme/kylsystem där vattnets 
kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där 
vattentemperaturen momentant inte överstiger 93 °C eller kontinuerligt inte överstiger 65 °C. 
Vid sammanfogning av ventil och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare 
används. 
Kopplingar (fogar) ska vara inspekterbara och utbytbara samt vara placerade så att eventuellt utläckande 
vatten snabbt kan upptäckas och inte orsaka skador. 

Handelsnamn 

Vexve X 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3  PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 
  
Installationer för tappvatten 6:62,  1:a meningen och 2:a stycket  
  samt allmänt råd 
Utformning  6:625, 1:a och 4:e stycket  

Tillhörande handlingar 

Vexve X™ avstängnings- och injusteringsventiler i stål och rostfritt stål, montering-, användnings-, justerings- 
och underhållsinstruktion, daterad, 03/2021, 24 sidor. 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: A-1064-19. Kontrollorgan: EUROFINS EXPERT SERVICES OY. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Vexve Oy, Laitila, Finland. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad 
produkt och omfattar: 

Innehavare/Distributör 
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan 
 
På etikett: 
Tillverkare 
Löpande tillverkningsnummer 
Material 
Dimension 
Tryckklass 
 
På ventilens handtag: 
Tillverkare 
Dimension 
Tryckklass 

Vexve Oy Sastamala, Finland 
Vexve Oy Laitila, Finland 
Vexve X 
C900208 

 t 
1002 
RISE 
EUROFINS 
 
 
Vexve 
nr 
Material 
DN xx 
PN xx 
 
 
Vexve 
DN xx 
PN xx 

Bedömningsunderlag 

Rapport EUFI29-19000610-T1 från Eurofins, Finland. 

Kommentarer 

Presskopplingarna är godkända i enlighet med NKB 12 ”Produktregler för mekaniska kopplingar av metall för 
kopparrör”.  
Ventiler är godkända i enlighet med standard SS-EN 13828, Kulventiler. 
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Giltighetstid 

Giltigt till och med 2026-03-10. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 
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